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PLANTA GERAL

02

PLANTA DE SITUACAO

CONVENCOES:

NOTAS:
- DIMENSOES E ELEVACOES EM METRO, DIAMETROS EM MILIMETROS, DECLIVIBABE EM METRO POR METRO, EXCETO ONDE INDICADO,
- TODA TUBULACAO DA REDE COLETORA EM PVC @ = 150 mm, INDICADA

- REDE COLETORA PROJETADA: ¢ 150mm = 826,00m;

LIBERADO PARA OBRA:
- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO
NBR 9649 NOV-1986 Projetc de Redes Coletoras de Esgofo.
NBR 12208 ABR-1992 Projeto de estacces elevatorias de esgoto Resp.:
senifario APROVADO PELA FISCALIZAGAO EM: ___/___/20___
inicial B 27/05/2021 | Méario Augusto | Mario Augusto Desenho Original
Emissao Tipo Data Revisado por | Resp. Técnico Descricéo
TIPOS DE A - Preliminar C - Para conhecimento  |E - Para construgéo G - Cancelado
EMISSAO B - Para liberagédo D - Para cotagdo F - Conf. construido
./ ROMA - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ 28.931.898/0001-30
Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060
Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

TiTULO :

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ARARUAMA - RJ
AMPLIAGAO DO SISTEMA DE TEMPO SECO
"S{TIO BENFICA"

SUB-TITULO :
REDE COLETORA DE ESGOTOS
PLANTA GERAL "SIiTIO BENFICA"
CONTRATANTE: CONSORCI( . - -
'AGOY CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SAO JOAO
SAO JOA(
COORDENADOR:
Eng® MARIO AUGUSTO
PROJETO:
Eng® MARIO AUGUSTO
DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO: N°DOC. : ESCALA:
DE—ROMA.PLG.ARSB—HD.001 1/500
Eng° MARIO AUGUSTO . -
DESENHO : 27052021.1a DATA: 2710512021 O 1 /O 7




™~

LEGENDA:

NOTAS:

- DIMENSOES E ELEVACOES EM METRO, BIAMETROS EM MILIMETRGS, DECLIVIDADE EM METRO POR METRG, EXCETO ONBE INDICADG;
- TODA TUBULACAO DA REDE COLETGRA EM PVC @ = 150 mm, INDICADA

- REDE COLETORA PROJETADA: ¢ 150mm = 826,00m;

LIBERADO PARA OBRA:

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO
NBR 9649 NOV-1986 Projeta de Redes Coletoras de Esgoto

NBR 12208 ABR-1992 Prajeta de estacaes elevatorias de esgoto Resp.:

sanifario APROVADO PELA FISCALIZAGAOEM: ___/__ /20

inicial B 27/05/2021 | Mario Augusto | Mario Augusto Desenho Original
Emissao Tipo Data Revisado por | Resp. Técnico Descricao
TIPOS DE A - Preliminar C - Para conhecimento | E - Para construgéo G - Cancelado
EMISSAO B - Para liberagédo D - Para cotagéo F - Conf. construido

4

ROMA - COMERCIO, CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA
CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

TITULO :

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ARARUAMA - RJ
AMPLIACAO DO SISTEMA DE TEMPO SECO
"SITIO BENFICA"

SUB-TITULO :
REDE COLETORA DE ESGOTOS
PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES 1, 2,3,4,5,6,7¢e 8
CONTRATANTE: 7 Z CONSORC } - -
>l 'AGOg CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SAO JOAO
= E‘sixo JOAQ
COORDENADOR:
Eng® MARIO AUGUSTO
PROJETO:
Eng® MARIO AUGUSTO
DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO: N°DOC. : ESCALA: PRANCHA :
DE—ROMA.PLG.ARSB—HD.002 1/1.000

Eng® MARIO AUGUSTO

DESENHO : DATA: 02/0 7
27052021.2a 27/05/2021
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PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES

LEGENDA:

NOTAS:

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO
NBR 9649 NOV-1986 Projeta de Redes Coletoras de Esgoto

- REDE COLETORA PROJETADA: ¢ 150mm = 826,00m;

- DIMENSOES E ELEVACOES EM METRO, BIAMETROS EM MILIMETRGS, DECLIVIDADE EM METRO POR METRG, EXCETO ONBE INDICADG;
- TODA TUBULACAO DA REDE COLETGRA EM PVC @ = 150 mm, INDICADA

LIBERADO PARA OBRA:

NBR 12208 ABR-1992 Prajeta de estacaes elevatorias de esgoto Resp.:
sanifario APROVADO PELA FISCALIZACAOEM: __ /__ /20
inicial B 27/05/2021 | Mario Augusto | Mario Augusto Desenho Original
Emissao Tipo Data Revisado por | Resp. Técnico Descricao

TIPOS DE
EMISSAO

A - Preliminar

C - Para conhecimento

E - Para construgao

G - Cancelado

B - Para liberagédo

D - Para cotagéo

F - Conf. construido

4

ROMA - COMERCIO, CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA
CNPJ 28.931.898/0001-30
Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060
Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

TITULO :

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ARARUAMA - RJ

AMPLIACAO DO SISTEMA DE TEMPO SECO

"SITIO BENFICA"

SUB-TITULO :

REDE COLETORA DE ESGOTOS

PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17

CONTRATANTE: ZZ CoNSORCI] | B _
-8 ACOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SAO JOAO
P °JSAO JOAQ
COORDENADOR:
Eng® MARIO AUGUSTO
PROJETO:
Eng® MARIO AUGUSTO

DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO:

Eng® MARIO AUGUSTO

N°DOC. :

DE—ROMA.PLG.ARSB—HD.003

ESCALA:

1/1.000

DESENHO :

27052021.3a

DATA:

27/05/2021

PRANCHA :

03/07
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PV DESARENADOR/MEDIDOR DE VAZAQ

PV DE GRADEAMENTO

V=

PV DESARENADOR/MEDIDOR DE VAZAQ

;Cmporhs L PVC;

PV DE GRADEAMENTO

PV DESARENADOR/MEDIDOR DE VAZAO

PV DE GRADEAMENTO

PV DE CHEGADA

LT}

NOTAS:

- DIMENSOES E ELgVA[ﬁES EM METRO, DIAMETROS EM MILIMETROS, DECLIVIBADE EM METRO POR METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
- TODA TUBULACAQ DA REDE COLETGRA EM PVC @ = 150 mm, INDICADA:

- REDE COLETGRA PROJETADA: @ 150mm = 826,00m;

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO:

NBR 9643 NOV-1986 Projeto de Redes Coletoras de Esgoto.

NBR 12208 ABR-1992 Projeto de estacaes elevatorias de esgeto

sanitario.

LIBERADO PARA OBRA:

Resp.:

APROVADO PELA FISCALIZAGAOEM: ___/___/20___

inicial B

27/05/2021

Mario Augusto

Mario Augusto

Desenho Original

Emissédo | Tipo Data

Revisado por

Resp. Técnico

Descrigdo

TIPOS DE

A - Preliminar

C - Para conhecimento | E - Para construgao

G - Cancelado

EMISSAO

B - Para liberagao

D - Para cotagao

F - Conf. construido

ROMA - COMERCIO, CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA
CNPJ 28.931.898/0001-30
Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060
Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

PV DE GHEGADA
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TiTuLo

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ARARUAMA - RJ
AMPLIAGAO DO SISTEMA DE TEMPO SECO
"SITIO BENFICA"

SUB-TITULO

SISTEMA BIODIGESTOR: PLANTAS BAIXAS E CORTES

CONTRATANTE:

T
LA
=4S

COORDENADOR:

Eng® MARIO AUGUSTO

PROJETO:

Eng® MARIO AUGUSTO

DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO:

N°DOC,
DE—-ROMA.PLG.ARSB—HD.004

ESCALA

1/1.000

Eng® MARIO AUGUSTO

DESENHO

27052021.4a

DATA

27/05/2021

PRANCHA

04/07




DETALHE 1 DETALHE 2 SINGULARIDADE TIPO 1
FIXAGAO DO TUBO GUIA DETALHE DO SUPORTE PARA ICAMENTO FIXAGAO DE GANCHO
POGO DE INSPEGAO @

PLANTA — NIVEL 01 PLANTA — NIVEL 02

D : '>_\ R D : % R
CABO DE AGO

(g a [ \ | E E) ) B ] B

CORTE "A-A" CORTE "B-B”

DETALHE DO CESTO

POCO DE VISITA DETALHE DA LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO SANITARIO TUBO DE QUEDA
PROFUNDODIDADE ATE 2,80m SEM ESCALA TIPO 1 — ¢ < 400mm

@ ATE 400mm —
NOTAS:

- DIMENSOES E ELEVA[GES EM METRO, DIAMETROS EM MILIMETROS, BECLIVIDADE EM METRO POR METRO, EXCETO ONBE INDICADO;
- TODA TUBULACAQ DA REDE COLETORA EM PVC @ = 150 mm, INDICADA

- REDE COLETORA PROJETADA: @ 150mm = 826,00m;

LIBERADO PARA OBRA:

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO

T ~er S . . NBR 9649 NOV-1986 Projeto de Redes Caleforas de Esgoto
NBR 12208 ABR-1992 Projeto de estacoes elevatorias de esgoto Resp.:

sanitario

o

APROVADO PELA FISCALIZAGAOEM: ___/__ /20

PARA ¢NOM. 100 A 300mm
ESC.:1:20

|
{

0
(

-EPEL@A%IQAO inicial B 27/05/2021 | Méario Augusto | Mario Augusto Desenho Original

Emissao Tipo Data Revisado por | Resp. Técnico Descrigao

- Prelimi - i E - Para construgéo R
TIPOS DE A - Preliminar C - Para conhecimento G G - Cancelado
EMISSAO

B - Para liberagéo D - Para cotagé@o F - Conf. construido

'R

ROMA - COMERCIO, CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA
CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

TiTULO :
GUIA PARA RETIRADA DO CESTO A
N MEIA CANA DE AGO INOX o 17x1/4" SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ARARUAMA - RJ

AMPLIACAO DO SISTEMA DE TEMPO SECO

5 "SiTIO BENFICA"
/

N\

SUB-TITULO :

BARRA CHATA 2°x1/4" INOX

\N\

N\

4 A SISTEMA BIODIGESTOR: DETALHES DO CESTO

MALHA 1” INOX FIO 8 1,8mm
SOLDADA NA BARRA

CONTRATANTE: ;
s Al

> LAGOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SAO JOAO
ﬁ‘sﬂo JOAQ

PESPECTIVA ISOMETRICA

COORDENADOR:

Eng® MARIO AUGUSTO

PROJETO:

Eng® MARIO AUGUSTO

DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO: N° DOC. : ESCALA: PRANCHA :
DE—ROMA.PLG.ARSB—HD.005 1/1000

Eng® MARIO AUGUSTO DESENHO - Yo O 5 / 0 7
' 27052021.5a ) 27/05/2021




CAIXA DE INSPEGAO @ 600mm
PARA TUBULAGAO COM PROF. < 1.50m
E NO MAXIMO DUAS TUBULAGOES CHEGANDO

MAIS DO QUE DUAS UTILIZAR POGCO DE VISITA
ESCALA 1:25

CALHA oU
MEIA_CANA

\. ALTERNATIVA
CALHA COM O TUBO

0 PLANTA

IMPERMEABILIZAR INTERNAMENTE COM VIAPLUS

1000 DA VIAPOL OU DENVERTEC 100 DA DENVER

(2 DE MAO). SEGUIR RECOMENDAGOES DO
/FABRICANTE QUANTO AO PREPARO E APLICAGOES.

” L)
ERIRRK
>\///>\4

~| _ANEIS PRE—-MOLDADOS DE
._7 CONCRETO ¢ 600mm

REVESTIR AS JUNTAS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, TRACO 1:3

\\
\\//10
%

N
<

S RN

X

NAX

/
/

MAXIMO 1.50m

[ CALHA MEIA|*
4| _CANA '

( — = ALVENARIA DE TWWOLO MACIGO
ATE_GERATRIZ SUPERIOR DO TUBQO

O a7 - \_ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

CONCRETO NAO e ]
ESTRUTURAL 00000000000,

LASTRO DE BRITA N2
(EM CASO DE TERRENO SATURADO)

%3 CORTE A-A

POCO DE VISITA ¢ 1100mm
PARA TUBULAGAO COM PROF. DE 1.50m A 2.80m
OU COM MAIS DE DUAS TUBULAGOES CHEGANDO E PROF. ATE 2,80m

OU QUANDO CHEGA UMA LINHA DE RECALQUE E PROF. ATE 2,80.
ESCALA 1:25

TUBO DE QUEDA

SEM ESCALA

ENTRE 0,50 E 0,70m AMANCO/SIMILAR

CONCRETO NAO ESTRUTURAL
P ) ] P £
S
T &
CALHA OU
MEIA_ CANA
D __
PLANTA PLANTA
06 09
600
7’ E v,
<\\//\;//\\\//\\\//\ ' \\\//\\\//\\\//\\\\\ ; \\//\\\/\\\‘lNSPEQAo DA TUBULAGAD
N 2 R RRQIL
IMPERMEABILIZAR INTERNAMENTE COM VIAPLUS T g T aa PN Y JUNTAQ ELASTICA
1000 DA VIAPOL OU DENVERTEC 100 DA DENVER . z — ¢ D REDE
(2 DE MAO). SEGUIR RECOMENDAGOES DO 4 I\ LAdE DE <
FABRICANTE QUANTO A PREPARO E APLICAGOES. | S PREVODDGS DE T REDUGR0 28 ; . —I-H
| CONCRETO ¢ 1100 mm |- N . g; ENVOLVIVENTO EM
AT REVESTR A5 JUNTAS COM %E . TR RAL PARA
ALVENARIA DE TIJOLO MAGICO ATE | - . i < > 1,50m
CERMIRIZ SUSERION 56 TUB ARGAMPSSA T%%%'“E’fo R % 2 |
y : . 5 £ _
' 2 CURVA 90" PONTA/BOLSA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA . g . JONTA ELASTICA
. [ A : ¢ DA REDE
ENCHIMENTO 0% o - —CURVA CURTA PARA DESNIVEIS
o s
CONCRETO ESTRUTURAL Y z —CURVA LONGA PARA DESNIVEIS
AT = i SUPERIORES A 0,70m
A4 4 e .
CONCRETO NAO
LASTRO DE BRITA N°2 ESTRUTURAL
(EM CASO DE TERRENO SATURADO)
CORTE A-A
07

CORTE

10

DETALHE DAS VALAS DE ASSENTAMENTO

ESCALA 1:25

Longarina em madeira de lei
(0.06x0.20)

Estronca em madeira de lei
(0.06x0.20)

\
(

)

variave

Estaca de prancha
metalica macho e fémea
(0.05x0.30)

‘ VARIAVEL ‘
 (0.80 - 1.00)°

M PLANTA

Estronca em madeira de lei
(0.06x0.20)

Longarina em madeira de lei
(0.06x0.20)

NT1 L o
7>//>{///\ A
2 2
—
7

K

2

N
[ (1.05 - 2.50)

Estaca de prancha
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DETALHES

ESCALA 1:25

Tamp3o de ferro fundido
meic pesado articulado (® > 0.60)

TAMPONAMENTO

16

ITEM

Tampdo de ferro fundide
meio pesado articulado (® > 0.60)
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CORTE B-B

17

\/\?\K/

loco de Apoio

LISTA DE MATERIAL — CAIXA DE VENTOSA

DISCRIMINAGAO

VENTOSA TRIPLICE FUNGAO — ARI/BERMAD D—50mm OU SIMILAR

QUANT. [ UNID.
1 UN

REGISTRO DE GAVETA SERIE CHATO C/FLANGES DN50mm

UN

CURVA 90" COM FLANGES, F'F, #100mm

UN

PARAFUSO COM PORCAS E ARRUELAS P/FLANGES, ¢ 50mm

Cj

PARAFUSO COM PORCAS E ARRUELAS P/FLANGES, ¢ 100mm

REDUGAO COM FLANGES FF, 100x50mm, PN10

UN

TOCO COM PONTAS, PN10, ¢100mm — L=1000mm

Pg

@|N|lo|o|s|w|N

TE FF BOLSAS E FLANGE DN 100x100mm PN 10

anfa]alv =)=
2

Pg

CAIXA DE VENTOSA

Recalque FoFo 8 75mm—/ 10 1.10

Tamp3o de ferro fundido
meio pesado articulado (# > 0.60)

Anel de concreto armado
prémoldado -

21.10m

Recalque FoFo @ 75mm.

7
2

N

v
A

NN\

o /\ Anel de concreto armade
;- // prémoldado - @ 1.10m

varigvel

/\y/

v

’It

-PR15

- rA
DN
Bloco de Apoic

19 CORTE A-A

NOTAS:

sanifario

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETG
NBR 9649 NGV-1986 Projeto de Redes Coletoras de Esgoto
NBR 12208 ABR-1992 Prajeto de estacaes elevatorias de esgoto

- REDE COLETORA PROJETADA: @ 150mm = 826,00m;

- DIMENSGES E ELEVACOES EM METRO, DIAMETROS EM MILIMETRGS, DECLIVIBADE EM METRO POR METRO, EXCETO GNBE INDICADO,
- TODA TUBULACAG DA REDBE COLETORA EM PVC @ = 150 mm, INDICADA

LIBERADO PARA OBRA:

Resp.:
APROVADO PELA FISCALIZAGAOEM: ___ /__ /20___

¢ - AN - . . —
-(E/?\MQSPéZ\C?OrErEW FESRO, DUSTIL PARA OUTRO TIPO DE CONCORDANCIA TERMINAL DE LIMPEZA — TL  TAMPAO PARA TL (¢ 150) metalica macho e fémea //\ N nicel | B |27i052021| Méro Augusto | Méro Augusto esento Orgina
FeCALA 1125 ' DE FUNDO DE POGCO DE VISITA SEM ESCALA TAMPAO FERRO DOCTIL TL—200 (0.05x0.30) / // N e Emissdo |  Tipo Data | Revisado por | Resp. Técnico Descrigéo
PARA TUBULAGAO COM PROF. DE 1.50m A 2.80m (MONTALBAM OU SIMILAR) \/\ \\ >
ESCALA 1:25 ESCALA 1:10 / / 2 TIPOS DE A - Preliminar C - Para conhecimento | E - Para construgao G - Cancelado
( /\ EMISSAO B - Para liberagdo D - Para cotagédo F - Conf. construido
TAMPRO PARA TL = \// ./ ROMA - COMERCIO, CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA

CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

—Camada regularizadora em pé de pedra Lo - i
AT A - Subleito adensado/compactado SISTEMA DE ESGOTAMEN:I'O SANITARIO DE ARARUAMA -RJ
12 AMPLIACAO DO SISTEMA DE TEMPO SECO
PLANTA "SITIO BENFICA"
o 15 CORTE A-A SUB-TITULO :
H | g REDE COLETORA DE ESGOTO
nac DETALHES TiPICOS DAS VISITAS, TUBO DE QUEDA, TERMINAL
3 &5 Ul C90" PONTA /BOLSA DE LIMPEZA, VALA DE ASSENTAMENTO E CAXA DE VENTOSA
4= 600 CONCRETO E%LQFERTJTT%REE :USXAR%gTICA 238
: : 3 —— '?7///////////,,/; : -
I 8 7 m ) e ] CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SAO JORO
11 Ju o 850 '/é_é//l = IS_RA‘\)G]SEE
: . : =) 350 COORDENADOR:
) L PLANTA Eng® MARIO AUGUSTO
: :Il : 08 CORTE PROJETO:
o 0 CORTE 7 CORTE 13
L] & ) Eng® MARIO AUGUSTO
&3 G DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO: N°DOC. : ESCALA : PRANCHA :
=l=) DE—ROMA.PLG.ARSB—HD.006 1/1000
ng® MAI

1] e P 2705202160 | T 2710502021 06/07




TAMPAO COMPLETO . 1/3 1/3 1/3
PARA TIL DN100

>\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ B2 500 ] R R I L A T SR T R TP S Ll O L T S DS - TR R AT | S S S S S S S S S R G R A A T R T AT FOWWT
L LYY LYY LY, A X% 2 W//////////////// VR %
R R R R AT R A AN AR D A R A A A A AR N AR
TRIRLRRURURURURRRR,. RIRRA | RABLRLRRURURULRULRIRLRLRLRULRLRURURLRULRULRULRURLRLRULRLRURURLRURURRURURRURRLRURURULRURRRU LR RURRRLRLRULRLRURURLRULRULRURURULRLRULRLRURURL R
( _J
LIGAGAO DOMICILIAR lC“ REDE COLETORA
A SER EXECUTADA PELO TIL LIGAGAO PREDIAL DN100 /
PROPREVC, BRANCD. DN10D DN_150/200
SELIM 90" COM TRAVAS DN150x100 OU
SELIM 90* ELASTICO DN 200x100
LIGACOES PARA REDE COM ATE 0,90m DE PROFUNDIDADE
TAMPAO COMPLETO ) 1/3 1/3 1/3
PARA TIL DN100
7, // // // // // // // // // // /| - I‘h.{. :\ ) T ,..(.; .'.Ma.l...,q,:,“: B - o MDY T e 'j.id’,,.u."‘»..t\..':",, & - MR - T :'...{‘, ‘ " S “‘.:'l‘u / / / / / / / / / / I -“ ‘- “'.‘..‘-.f.' “ o Tt~ 'l' oA
A A A N R RN | A A A A A AN S A A A AN AN W\\%%%%%%%%%%%%%\\\\\%\W A A AR
AN I N R AN N N N N N N A N NN N N N SN N S SN SN SN NI SISO NN SN
R ] R R A R A R A A A R A A R R A R R Iy
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LIGAGAO DOMICILIAR /
A SER EXECUTADA PELO GAGAO
PROPRIETARIO DE TERRENO L u PREDIAL DN100
PVC BRANCO DN100 CURVA 45° PVC ESGOTO DN100

/ (’\ REDE COLETORA
SELIM 90° COM TRAVAS DN150x100 OU
SELIM 90" ELASTICO DN 200x100 PVC ESGOTO

DN 150/200

LIGAGOES PARA REDE COM 0,90m 1,50 DE PROFUNDIDADE

NOTAS:
- DIMENSOES E ELEVACOES EM METRO, DIAMETROS EM MILIMETROS, DECLIVIDADE EM METRO POR METRO, EXCETO ONDE INDICADG;
- TODA TUBULACAO DA REDE COLETORA EM PVC & = 150 mm, INDICADA:
- REDE COLETORA PROJETADA: @ 150mm = 826,00m,
LIBERADO PARA OBRA:
- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO
NBR 9649 NOV-1986 Praojeto de Redes Coletoras de Esqgofo.
NBR 12208 ABR-1992 Projefo de estacoes elevaforias de esgoto Resp.:
t -
senane APROVADO PELA FISCALIZACAOEM: __ / /20
inicial B 27/05/2021 | Mario Augusto | Mario Augusto Desenho Original
Emisséo Tipo Data Revisado por | Resp. Técnico Descrigao

C - Para conhecimento

E - Para construgéo

G - Cancelado

TIPOS DE A - Preliminar

EMISSAO

B - Para liberagédo D - Para cotagéo F - Conf. construido

TAMPAO COMPLETO . 1/3 1/3 1/3
PARA TIL DN100

ROMA - COMERCIO, CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ARARUAMA - RJ
AMPLIACAOQ DO SISTEMA DE TEMPO SECO
"SITIO BENFICA"

LIGAGAO DOMICILIAR

A SER EXECUTADA PELO
PROPRIETARIO DE TERRENO
PVC BRANCO DN100

TIL LIGAGAO PREDIAL DN100 /

\ TIL LIGACAO PREDIAL DN100

SUB-TITULO :

REDE COLETORA DE ESGOTOS: DETALHES ESQUEMATICOS
DAS LIGACOES DOMICILIARES

-

SELIM 90° COM TRAVAS DN150x100 OU E\EIEEE(S:SI(#{)ORA
SELIM 90" ELASTICO DN 200x100 DN 150/200

LIGAGOES PARA REDE ACIMA DE 1,50m DE PROFUNDIDADE

CONTRATANTE: CONSORCI]J
/ INTERMUNICIPAY

LAGOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SAO JOAO

S2SAO JOAQ

COORDENADOR:

Eng® MARIO AUGUSTO

PROJETO:

Eng® MARIO AUGUSTO

DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO: N°DOC. : ESCALA : PRANCHA :
DE—ROMA.PLG.ARSB—HD.007 1/1000

Eng® MARIO AUGUSTO DESENHO - oY O 7/0 7
'~ 27052021.7a ' 27/05/2021
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PV DESARENADOR/MEDIDOR DE VAZAQ

PV DE GRADEAMENTO

V=

PV DESARENADOR/MEDIDOR DE VAZAQ

;Cmporhs L PVC;

PV DE GRADEAMENTO

PV DESARENADOR/MEDIDOR DE VAZAO

PV DE GRADEAMENTO

PV DE CHEGADA

LT}

NOTAS:

- DIMENSOES E ELgVA[ﬁES EM METRO, DIAMETROS EM MILIMETROS, DECLIVIBADE EM METRO POR METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
- TODA TUBULACAQ DA REDE COLETGRA EM PVC @ = 150 mm, INDICADA:

- REDE COLETGRA PROJETADA: @ 150mm = 826,00m;

LIBERADO PARA OBRA:

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO:
NBR 9643 NOV-1986 Projeto de Redes Coletoras de Esgoto.
NBR 12208 ABR-1992 Projeto de estacoes elevatorias de esgoto Resp.:
sanitario.

APROVADO PELA FISCALIZAGAOEM: ___/___/20___

inicial B 28/05/2021 | Méario Augusto | Mario Augusto Desenho Original

Emissao Tipo Data Revisado por | Resp. Técnico Descrigdo

TIPOS DE A - Preliminar C - Para conhecimento | E - Para construgao G - Cancelado

EMISSAO

B - Para liberagdo D - Para cotagéo F - Conf. construido

ROMA - COMERCIO, CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA
CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

PV DE GHEGADA
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ARARUAMA - RJ
AMPLIAGAO DO SISTEMA DE TEMPO SECO
"SITIO BENFICA"

SUB-TITULO

SISTEMA BIODIGESTOR: PLANTAS BAIXAS E CORTES

CONTRATANTE:

T
LA
=4S

COORDENADOR:

Eng® MARIO AUGUSTO

PROJETO:

Eng® MARIO AUGUSTO

DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO: N°DOC ESCALA PRANCHA
DE—ROMA.PLG.ARSB—BI0.001 1/1.000
DESENHO DATA

28052021.4a 28/05/2021

Eng® MARIO AUGUSTO

01/02




DETALHE 1

DETALHE 2
FIXACAO DO TUBO GUIA

DETALHE DO SUPORTE PARA IGAMENTO FIXACAO DE GANCHO

CABO DE AGO

PLANTA — NIVEL 01

\

DETALHE DO CESTO

GUIA PARA RETIRADA DO CESTO
MEIA CANA DE AGO INOX 8 1"x1/4”

{/
70
2L

N
AV

BARRA CHATA 2°x1/4" INOX

N\
N\

MALHA 1” INOX FIO 8 1,8mm
SOLDADA NA BARRA

PESPECTIVA ISOMETRICA

PARA ¢NOM. 100 A 300mm

] g
I g
] ]

POCO DE VISITA

PROFUNDODIDADE ATE 2,80m
@ ATE 400mm

ESC.:1:20

CORTE "A-A"

SINGULARIDADE TIPO 1

POGCO DE INSPEGAQ

PLANTA — NIVEL 02

DETALHE DA LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO SANITARIO

SEM ESCALA

CORTE "B-—B”

(
0

PLANTA
ESC.:1:20

TUBO DE QUEDA

TIPO 1 — ¢ < 400mm

|
{

0
(

NOTAS:

sanitario

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO
NBR 9649 NOV-1986 Projeto de Redes Caleforas de Esgofo
NBR 12208 ABR-1992 Projeto de estacoes elevatorias de esgoto

- REDE COLETORA PROJETADA: @ 150mm = 826,00m;

- DIMENSOES E ELEVA[@ES EM METRO, DIAMETROS EM MILIMETROS, BECLIVIDADE EM METRO POR METRO, EXCETO ONBE INDICADO;
- TODA TUBULACAO DA REDE COLETORA EM PVC @ = 150 mm, INDICADA

LIBERADO PARA OBRA:
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TETULO :

SI STEMA DE ESGOTAMENTO SANITCRI O DE /LRA
AMPLI AcgoO

SUB-TETULO

SISTEMA BIODIGESTOR: DETALHES DO CESTO

CONTRATANTE:

CONSERCI O

I NTERMUNI CI PAL

LAGOS

Sé QO

JO

COORDENADOR:

EngU MCRI O AUGUSTO

PROJETO:

EngU MCRI O AUGUSTO
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